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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny
15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8

>
Z POLSKIE CENTRUM
P
=
-~

tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
%///\%S % Sprawozdanie Nr LM.9051.1570.2022.6101.1834 z badan wody Strona Stron
" /m\\\\\\ BADANIA Bialystok, dnia  24.11.2022 1 1
AB 311

Nazwa i adres klienta:  Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morikach, ul. Tysigclecia 5, 19-100 Moriki

Prdbki dostarczyt: pracownik PSSE w Monkach
Data/Godzina przyjecia probek do badan 23.11.2022 / 11:10
Opis probki:

Prébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 94/HK/2008P/22 zawierajgcym dane:

-nazwa urzadzenia lub zrédta wody Wodociag w Goniadzu

-miejsce pobrania probki: kran do pobierania prob wody w SUW w Gonigdzu

-rodzaj wody:  woda przeznaczona do spoZycia

-probke pobrat: pracownik PSSE w Morikach, zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007

-data/godzina pobrania probki 23.11.2022 | 08:00

Stan probki:  Stan probki bez zastrzezen
Data wykonania badan: 23.11.2022 + 24.11.2022

Kod probki 6101/1834/LM/N/22 Najwyzsze
N P dopuszczalne
Rodzaj probki Jednorazowa stezenie/
S wartosc*
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Wynik badania
Liczba bakterii grupy coli (NPL) PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0
w 100 ml wody ' 0
Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
ml wody
Liczba Clostridium perfringens (tacznie ze .
sporami) (itk) w 100 ml wody PN-EN ISO 14189:2016-10 - 0
Liczba paciorkowcdw katowych (Enterokoki) PN-EN ISO 7899-2:2004 - 0
(itk) w 100 ml wody )
Ogdlna liczba mikroorganizmdw(jtk) w _ . -
(22+2) °C po 72h w 1 ml wody PN-EN 1SO 6222:2004 o
Ogdlna liczba mikroorganizméw (jtk) w PN-EN ISO 6222:2004 -
(36+2) °C po 48h w 1 ml wody -

Cel badania: obszar regulowany prawnie, monitoring.

*Warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Parametr w w/w rozporzadzeniu z okresleniem "Bez nieprawidtowych zmian." Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

200 itk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywa

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia skargi w ciaggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki. Autoryzacja
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